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RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
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RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION CONCEDE A EDF
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Résumé

Ce document constitue la procédure de traitement des demandes de raccordement d’une Installation
individuelle de production seule dans le domaine de la basse tension (BT), pour une puissance de
raccordement inférieure ou égale a 36 kVA, au Réseau Public de Distribution d’électricité concédé a
EDF, quand EDF est maitre d’ouvrage de tout ou partie de ces raccordements.

Pour les demandes de raccordement d’une Installation de consommation ou de consommation et
production simultanée dans le domaine de la basse tension (BT), pour une puissance de raccordement
inférieure ou égale a 36 kVA, au Réseau Public de Distribution d’électricité concédé a EDF, quand EDF
est maitre d’ouvrage de tout ou partie de ces raccordements, c’est la procédure SEI REF 51 qui
s‘applique.

Il définit et décrit les étapes de I'instruction d’'une demande de raccordement depuis I'étude du projet
jusqu’a la préparation de la Mise en Service de [Installation aprés la Mise a disposition du
Raccordement au Demandeur.

Ce document indique les échanges d'informations et les regles de traitement des demandes de
raccordement appliquées par EDF. Il :
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Précise notamment la nature des études nécessaires pour établir 'Offre de Raccordement ;

Indique également les délais de traitement de la demande de raccordement au Réseau Public
de Distribution.

A
A

Les mots commengant par une majuscule, lors de leur premiere occurrence dans ce document, sont
définis dans le corps de ce document et en Annexe 2 et Annexe 3 de la présente procédure.

La présente procédure est disponible dans la Documentation Technique de Référence (DTR) publiée
sur le Site Internet d’EDF.

Dans le présent document, le terme « Site Internet d’EDF » correspond au site Internet de la direction
EDF Systemes Energétiques Insulaires. Il existe 6 sites Internet, un par territoire :

Ainsi, pour un projet en Corse, le site Internet est corse.edf.fr
Ainsi, pour un projet en Guadeloupe (yc Saint Martin et St Barthélémy), le site Internet est

www.edf.gp
Ainsi, pour un projet en Martinique, le site Internet est www.edf.mq

Ainsi, pour un projet en Guyane, le site Internet est www.edf.gf
Ainsi, pour un projet a la Réunion, le site Internet est reunion.edf.fr
Ainsi, pour un projet sur les lles du Ponant, le site Internet est ponant.edf.fr

> >

> > I>» I

Les documents faisant partie de la Documentation Technique de Référence d’Enedis auxquels il est
fait renvoi dans la présente Procédure (référencés « ENEDIS-XXX-XXX _XXX ») sont accessibles sur le
site d’Enedis a I'adresse suivante www.enedis.fr/documents.
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Préambule

L'article L. 322-8 du Code de I'énergie dispose que les gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution
(RPD) d’électricité sont notamment chargés, dans le cadre des cahiers des charges de concession, du
développement du Réseau Public de Distribution, afin de permettre le raccordement des Installations
des consommateurs et des producteurs.

L’article L. 121-4 du méme Code dispose quant a lui que « la mission de développement et d’exploitation
des réseaux publics de distribution d’électricité consiste, notamment, a assurer le raccordement et
I'accés a ces réseaux dans des conditions non-discriminatoires ». Les régles mises en ceuvre par les
gestionnaires de réseaux publics de distribution pour traiter les demandes de raccordement au réseau
qui leur est concédé doivent ainsi permettre de répondre a cette exigence.

L’article L. 342-6 du méme Code dispose qu’'un Demandeur de raccordement puisse s'il le souhaite, faire
exécuter a ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés a son
Installation par des entreprises agréées par le maitre d’ouvrage selon les dispositions d’un contrat de
mandat et de cahier des charges établis par le maitre d’'ouvrage et dont le modele est approuvé par la
CRE.

En application de I'article L. 134-1 du Code de I'énergie, la Commission de régulation de I'énergie (CRE) a
précisé les principes devant étre mis en ceuvre pour permettre les raccordements aux réseaux publics
de distribution d’électricité dans sa délibération N° 2019-275 du 12 décembre 2019 « portant décision
sur les regles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux
publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en ceuvre ».

La présente procédure d’EDF est établie en application de cette délibération et de 'ensemble des textes
|égislatifs, réglementaires et normatifs pertinents. Le présent document permet de porter a la
connaissance des Utilisateurs, les reégles de procédure ainsi élaborées ; il est publié sur le Site Internet
d'EDF.

Nota : Tout terme commengant par une majuscule, lors de sa premiére occurrence dans ce document,
est défini soit dans '’Annexe 2, soit dans I’Annexe 3, soit dans le corps de ce document.

Nota : Dans le présent document, sauf mention spécifique, on entend par ‘puissance’ la puissance de
raccordement.

1. Objet du présent document

Le présent document constitue la procédure de traitement des demandes de raccordement des
Installations de production, dans le domaine de la basse tension (BT), pour une puissance inférieure ou
égale a 36 kVA, au Réseau Public de Distribution d’électricité (RPD) concédé a EDF, quand il est maitre
d’ouvrage de tout ou partie de ces raccordements. Il définit et décrit les étapes de l'instruction d’une
demande de raccordement depuis I'étude du projet jusqu’a la préparation de la Mise en Service de
I'Installation (MES).

Il indique les échanges d'information et les régles de traitement des demandes de raccordement
appliquées par EDF, et précise la nature des études nécessaires pour établir I'Offre De Raccordement
(ODR). Il indique également les délais de traitement de la demande de raccordement au Réseau Public
de Distribution (RPD).

2. Champ d’application

La présente procédure s’applique aux Installations de Production a raccorder dans le domaine de tension
BT (Basse Tension), pour une Puissance de Raccordement inférieure ou égale a 36 kVA :

Qui injectent la totalité de leur production au RPD par un raccordement dédié ;

Qui injectent le surplus de la production sur le RPD a condition que I'Installation de production et
I'installation de consommation appartiennent a la méme entité juridique, ou qui sont en situation

A
A
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d’autoconsommation totale (ce dernier cas est traité au chapitre 9) sur un site disposant d'une
puissance de raccordement inférieure ou égale a 36kVA ;

Qui font I'objet d’'une modification de leur raccordement (au sens de l'arrété du 28 aoGt 2007
complété par l'article 4 de l'arrété du 9 juin 2020 dans les limites prévues a I'article 11 de la
présente procédure) et dont la Puissance de Raccordement finale est / reste / devient inférieure
ou égale a 36 kVA ;

A Quiinjectent a partir de sources d’énergies renouvelables pour une puissance inférieure ou égale

a 3 kVA, dont le raccordement nécessite uniquement la réalisation d’ouvrages de branchement.

>

La présente procédure ne s’applique pas :

A Aux demandes de raccordement des installations de consommation ou des demandes de
raccordement pour des installations de consommation et production simultanée d’électricité (se
référer a la procédure SEI REF 51 pour les raccordements de puissance inférieure a 36 kVA et a
la procédure SEI REF 16 pour les raccordements de puissance supérieure a 36 kVA) ;

Aux raccordements des Installations de Production d’électricité de puissance de raccordement
supérieure a 36 kVA (se référer a la procédure SEI REF 07) ;

Aux raccordements provisoires ;
Aux raccordements indirects sur les installations privatives d'un tiers ;

Aux raccordements en autoconsommation avec injection du surplus, sur un site disposant d’'une
puissance de raccordement supérieure a 36 kVA (se référer a la procédure SEI REF 07) ;

A Aux sites non raccordés au RPD.

)

> > >

Les procédures de traitement des demandes de raccordement de ces installations sont également
accessibles sur le Site Internet d’EDF.

3. Entrée en vigueur

La présente procédure entre en vigueur a la date d'application indiquée en premiere page.

Elle s'applique au traitement des demandes de raccordement faisant I'objet de I'envoi d’'une premiere
ODR (ou d'un avis de complétude, dans le cas des affaires ne nécessitant pas d’'ODR) postérieurement a
cette date. Pour les demandes de raccordement ayant déja fait I'objet de I'envoi d’'une ODR (ou d'un avis
de complétude, si pas d’ODR) avant cette date, le Demandeur peut adhérer a la présente procédure en
faisant la demande par écrit a EDF pour la suite du traitement de sa demande (sans modification de tout
document préalablement envoyé).

Les documents contractuels transmis aux Demandeurs feront apparaitre la référence a la procédure et
la version de la procédure qui a régi leur élaboration.

4. Textes de référence relatifs aux raccordements

EDF applique aux raccordements des Installations de Production les principes contenus dans :

A Les textes législatifs, réglementaires et normatifs ;

A Les cahiers des charges de concession pour le service public du développement et de
I'exploitation du réseau de distribution d’électricité ;

A Les régles techniques complémentaires exposées dans sa Documentation Technique de

Référence (DTR) publiée sur le Site Internet d’EDF (ou celui d’Enedis le cas échéant).

Le bareme de raccordement d’EDF approuvé par la CRE (qui s’applique aux installations de production
hors ENR), et la note de facturation des ouvrages propres des raccordements au RPD des installations
de production d’électricité relevant d’'un Schéma de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables (S2RENR) présentent les modalités et les prix applicables a la facturation des opérations
de raccordement au RPD. Dans le présent document, le terme « Note de facturation » sera utilisé pour
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désigner |'un ou l'autre de ces deux documents, suivant que l'installation de production considérée releve
ou pas d'un S2REnR.

Le catalogue des prestations d’EDF présente les prestations proposées par EDF aux utilisateurs du RPD.
L'ensemble de ces documents peut étre consulté dans leurs versions en vigueur sur le Site Internet d’EDF.

Le terme Schéma de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S2REnR) est employé dans
la présente procédure pour identifier de fagon indifférente :

A Les schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la Guadeloupe, la Guyane,
la Martinique et la Réunion.
A Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la Corse.

5. Définitions et principes fondamentaux relatifs au raccordement au RPD

5.1. Opération de Raccordement de Référence (ORR)

Conformément au 2 de larticle L121-4 du Code de I'énergie, la mission de développement et
d’exploitation du RPD géré par EDF consiste notamment a assurer « le raccordement et I'acces, dans des
conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution ».

Sans préjudice des dispositions du sixieme alinéa du | de l'article L. 2224-31 du Code général des
collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de
desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des
réglements de service des régies : (...) « D’assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que
la maitrise d’ceuvre des travaux relatifs a ces réseaux... ».

Le premier alinéa de I'article L. 342-1 du Code de I'énergie définit le raccordement d’un utilisateur aux
réseaux publics comme la « création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse
tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ».

La consistance des ouvrages de Branchement et d’Extension est précisée aux articles D. 342-1 et 2 du
Code de I'énergie.

L’article ler de l'arrété du 28 aolt 2007 modifié, fixant les principes de calcul de la contribution
mentionnée a l'article L. 341-2 du Code de I'énergie, précise que l'opération de raccordement de
référence (ORR) est : « un ensemble de travaux sur le Réseau Public de Distribution et, le cas échéant,
sur les réseaux publics d’électricité auquel ce dernier est interconnecté :

A Nécessaire et suffisant pour satisfaire I'évacuation ou I'alimentation en énergie électrique des
Installations du Demandeur a la puissance de raccordement demandée ;

A Qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les
dispositions du cahier des charges de la concession ou du reglement de service de la régie ;

A Et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du Réseau Public de Distribution.

L'opération de raccordement de référence représente I'opération de raccordement qui minimise la
somme des coUts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles ler et 2 du décret
du 28 aolt 2007 susvisé, calculé a partir du baréme mentionné a l'article 2 ».

Seuls les travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage d’EDF peuvent faire I'objet d’'une ORR proposée par
EDF.

L’arrété du 30 novembre 2017 relatif a la prise en charge des colts de raccordements aux réseaux publics
d’électricité, en application de I'article L. 341-2 du Code de I'énergie, fixe les taux de réfaction tarifaire :
(s) pour les branchements, (r) pour les extensions, appliqués pour le calcul de la contribution, selon les
modalités exposées dans I'arrété du 28 aolt 2007 modifié.
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L’'arrété du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique et I'arrété du 3 aout 2016 portant réglementation des installations électriques des
batiments d’habitation précise quant a eux les prescriptions qui s'appliquent aux branchements.

Conformément a cet arrété et notamment de son article 4 les dispositions techniques adoptées pour la
conception des ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution et de leur entretien, doivent
respecter les dispositions législatives et réglementaires, les dispositions des cahiers des charges de
concession, les regles de I'art et la Documentation Technique de Référence du Distributeur (DTR) dont
notamment les Référentiels Techniques Branchements et Réseaux.

Les solutions de raccordement proposées par EDF sont congues et réalisées conformément aux lois, a la
réglementation en vigueur, aux cahiers de charge de concessions, a son Référentiel Technique
(Branchements et Réseaux) et aux regles de l'art.

Les longueurs de la Dérivation Individuelle et de la Liaison Réseau constitutifs du Branchement, et par
voie de conséquence la longueur de I'éventuelle Extension, sont déterminés par 'emplacement du coupe-
circuit principal individuel (CCPI) situé en limite de parcelle conformément aux dispositions de l'article
7.2.2.

Si la solution proposée par EDF se révele non réalisable pour des raisons administratives (non obtention
des autorisations, résiliation d’'une offre dont les travaux sont interdépendants ..) ou techniques
(impossibilités liées a la nature du sol ou du sous-sol ...) dans les délais souhaités par le Demandeur, EDF
pourra alors étre amenée a étudier une nouvelle solution conforme aux critéres de I'ORR, tels que
précisés a larticle ler de larrété du 28 aout 2007, et a proposer I'Offre de Raccordement
correspondante qui annule et remplace I'offre précédente.

Cas des installations < 36 kVA relevant d'un S2REnR

Le deuxiéme alinéa de l'article L. 342-1 du Code de I'énergie définit le raccordement destiné a desservir
une Installation de Production a partir de sources d'énergie renouvelable s'inscrivant dans le Schéma de
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S2REnR) comme « les ouvrages propres &
I'installation, ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma ».

La consistance des ouvrages du S2REnR et des ouvrages propres a l'installation constituant la solution
de Raccordement de Référence est précisée dans la note Enedis-NMO-RES_029E version 1 disponible
dans la Documentation Technique de Référence d’Enedis publiée sur le site www.enedis.fr.

5.2. Opérations différentes de I'Opération de Raccordement de
Référence (Hors ORR)

Une opération de raccordement différente de I'Opération de Raccordement de Référence peut étre
proposée par EDF a son initiative, ce dernier présente au Demandeur la solution correspondant a 'ORR
ainsi que la solution alternative retenue avec les éléments de colts correspondants. Les surco(ts de la
solution alternative sont supportés par EDF. En tout état de cause, la facturation présentée au
Demandeur ne peut étre supérieure a 'ORR.

Lorsque le Demandeur souhaite bénéficier a son initiative d’'une solution alternative a 'ORR et que la
prise en compte de cette solution conduit a réaliser une nouvelle étude électrique, il supporte alors les
colts d’étude de la nouvelle solution demandée ainsi que les surco(ts des travaux associés a la réalisation
de cette solution alternative par rapport a la solution ORR. La nouvelle étude est facturée sur la base
d’une reprise d’étude, les travaux hors ORR sont facturés sur la base d’'un devis et le montant de la
réfaction appliquée est celui correspondant a 'ORR conformément aux notes de facturation des
raccordements (disponibles sur le Site Internet d’EDF).

Par ailleurs, si les niveaux des perturbations émises par I'Installation du Demandeur dépassent les seuils
définis dans la réglementation (cf. arrété du 9 juin 2020), ce dernier doit mettre en place dans son
Installation des dispositifs permettant de respecter ces seuils. Dans le cas contraire, une solution de
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raccordement différente de I'Opération de Raccordement de Référence peut étre envisagée par EDF a
la charge du Demandeur.

Les travaux faisant I'objet de prescriptions exceptionnelles imposées par l'autorité compétente en
matiére de voirie (hotamment différentes de celles prévues dans les protocoles ou réglements
applicables, ou en termes de modalités d'exécution des travaux, ou de demande de réfection non a
I'identique...) ne font pas partie de 'ORR. Le colt de ces travaux sont déterminés sur devis d’EDF. Ces
travaux supplémentaires hors ORR ne sont pas réfactés. Ces prestations exceptionnelles pourront selon
le cas étre incluses a I'Offre de Raccordement transmise (si connues a ce stade) ou faire I'objet d'un
avenant si elles sont prescrites par le gestionnaire du domaine public apres I'envoi de I'Offre de
Raccordement et avant le démarrage des travaux.

Si le Demandeur ne souhaite pas que le Point de Livraison soit en limite du Terrain d’Assiette de
I'Opération (TAO) ou en limite de son Unité Fonciére, ou en limite de de son domaine privé, les travaux
d’accueil de la Dérivation Individuelle (DI) jusqu’a I'emplacement du Point de Livraison désigné par le
Demandeur, ne sont pas inclus dans 'ORR et sont a la charge du Demandeur conformément a I'article
5.3.

5.3. Autres travaux

Le raccordement du Demandeur au Réseau Public de Distribution (RPD) peut également étre dépendant
d’autres travaux dont la maitrise d’ouvrage incombe a un tiers (notamment le Demandeur, '’AODE, le
propriétaire, le syndic de propriété, un concessionnaire, une collectivité...). Ces travaux sont exclus de
I'Offre de Raccordement proposée par EDF.

Les travaux d’accueil des ouvrages électriques de Branchement dans le terrain d’assiette de I'opération
(TAQ), de I'Unité Fonciére ou du domaine privé du Demandeur (création de niche, encastrement,
réalisation de tranchée, pose de fourreaux, création de caniveaux, construction de mur, pose de socle,
percement de diametre supérieur a 50 mmZ...) ne relévent pas de la maitrise d’ouvrage d’EDF. lls ne
rentrent donc pas dans le périmétre de I'offre d’EDF, ils sont réalisés sous la responsabilité du Demandeur
ou du propriétaire de I'Unité Fonciére ou du Batiment et a sa charge. lls doivent étre exécutés
conformément aux prescriptions d’EDF.

Les travaux dont la maitrise d’ouvrage est partagée avec d’autres intervenants sont précisés a I'article
5.8.

5.4. Domaine de tension de raccordement

Les Notes de facturation des raccordements d’EDF et la Documentation Technique de Référence d’EDF,
définissent le domaine de tension de raccordement de référence pour les Installations de production BT
notamment en monophasé.

Le domaine de tension de raccordement de référence est rappelé au paragraphe 7.1.2.

5.5. Zone de desserte de I'Installation

L'article L. 322-8 du Code de I'énergie dispose : « Sans préjudice des dispositions du sixieme alinéa du |
de l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de
distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des
cahiers des charges de concession (...) de définir et de mettre en ceuvre les politiques d'investissement
et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des Installations
des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l'interconnexion avec
d'autres réseaux ».

A ce titre, une Installation située sur la zone de desserte exclusive d’EDF est raccordée au réseau qui lui
est concédé.

SEI REF 50 Page : 9/49



&
@ QEDF
5.6. Offre de Raccordement

Dans la suite du document, « I'Offre de Raccordement » correspond a la proposition de raccordement
comprenant les éléments technique et financier de la prestation de raccordement et a ses avenants
relatifs au raccordement d’une Installation selon les modalités décrites a I'article 7.2.

5.7. Consultation d’EDF pour des Installations soumises a autorisation
d’urbanisme

Si le projet nécessitant un raccordement au Réseau Public de Distribution est soumis a une autorisation
d’'urbanisme (Permis de construire, Permis d’aménager, Déclaration préalable..), la commune ou
I'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent peut si elle le souhaite consulter
EDF lors de l'instruction de cette autorisation d’urbanisme.

5.8. Partage de la maitrise d’ouvrage du raccordement entre EDF et
d’autres intervenants

La maitrise d’ouvrage des travaux de raccordement peut étre partagée entre différents intervenants
(EDF et une ou des AODE).

Dans la zone de desserte d’EDF, la répartition de la maitrise d’ouvrage des travaux a réaliser sur le Réseau
Public de Distribution entre EDF et les AODE est déterminée par le cahier des charges annexé a la
convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique applicable sur le
territoire de la commune concernée par le raccordement.

EDF est maitre d’ouvrage de I'ensemble des travaux nécessaires au raccordement des Installations de
Production, sauf application d’un des cas dérogatoires expressément mentionnés par un cahier des
charges de concession. Dans tous les cas, EDF assure I'accueil du Demandeur dans sa zone de desserte.

Le cas échéant, il reviendra au Demandeur de s’adresser a ’TAODE pour le suivi des travaux relevant de la
responsabilité de cette derniére.

5.9. Maitrise d’ouvrage déléguée des travaux sur les Ouvrages Dédiés

L’article L. 342-6 du Code de I'énergie dispose que le Demandeur puisse faire exécuter, a ses frais et sous
sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés a son Installation par des
entreprises agréées par le maitre d’ouvrage selon les dispositions d’un contrat de mandat et de cahier
des charges établis par le maitre d’'ouvrage et dont le modele est approuvé par la CRE et est disponible
sur le Site Internet d’EDF.

Par ce contrat de mandat EDF maitre d’ouvrage des Travaux de Raccordement (le « Mandant ») délegue
sur toute ou partie des Travaux de Raccordement au Demandeur (le « Mandataire ») la réalisation des
Ouvrages Dédiés a son Installation.

Les Ouvrages Dédiés sont ceux qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés a la
desserte de l'Installation du Demandeur et ayant vocation a intégrer le RPD, c’est-a-dire ceux ayant
vocation a permettre uniquement le transit des flux d’énergie de I'Installation visée, et pour lesquels le
Demandeur est le seul contributeur financier. Il s'agit du périmétre maximal des ouvrages sur lesquels le
Mandataire pourra intervenir.

Les Ouvrages Dédiés a la desserte de I'Installation de production par le réseau public de distribution
constituent le périmetre des ouvrages sur lesquels le Demandeur peut demander a recourir a I'article L.
342-6 du Code de I'énergie.

Les travaux exécutés sous le contréle et la responsabilité du Demandeur se limitent a la réalisation de la
ou des liaisons de raccordement de I'Installation que ces ouvrages soient a construire en domaine public
ou sur son Unité Fonciere.
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La mise en service des ouvrages dédiés est subordonnée a leur réception par le maitre d’ouvrage. Les
Ouvrages Dédiés réalisés par le Demandeur et réceptionnés par EDF seront intégrés au RPD.

5.10. Recours du Demandeur aux services d’un tiers pour gérer sa
demande de raccordement

Le Demandeur peut, s'il le souhaite, habiliter un tiers en vue d’assurer le suivi et/ou la prise en charge du
raccordement au RPD de son Installation. Pour cela, il doit formaliser cette habilitation par un document
écrit prenant la forme d’'un mandat de représentation.

Le mandat de représentation permet a un tiers de se substituer au Demandeur pour assurer la relation
avec EDF en vue d’une opération de raccordement et, a ce titre, d’exprimer la demande auprées d’EDF au
nom et pour le compte du Demandeur. Le mandat est obligatoirement signé par le mandant (le
Demandeur) et par le mandataire (le tiers mandaté). En cas de signature d’'un mandat de représentation,
et sauf dénonciation de celui-ci par le mandant, le mandataire sera I'interlocuteur exclusif d’EDF.

Pour changer de mandataire en cours de traitement de la demande de raccordement, le mandant doit
notifier par écrit la révocation de son mandataire initial et transmettre a EDF un nouveau mandat en
bonne et due forme. Ce changement est sans incidence sur la date de complétude de la demande mais
peut, le cas échéant, nécessiter I'édition d’'une nouvelle ODR sans remettre en cause son éventuelle
acceptation et engagement des travaux prévus.

L'exercice du mandat ne pourra s’appliquer qu’aux documents et échanges correspondant a des
prestations relevant de la maitrise d’ouvrage d’EDF.

Dans la suite du présent document, le terme « Demandeur » désigne, sauf mention contraire, soit le
Demandeur du raccordement lui-méme (utilisateur final de I'lnstallation), soit le tiers qu’il a habilité, soit
le groupement solidaire (dans le cas des demandes groupées).

Dans le cadre de I'application de l'article L. 342-6 du Code de I'énergie, le Demandeur peut habiliter un
tiers, répondant aux criteres de ’Annexe 4, a signer, a procéder aux réglements financiers et a assurer,
en son nom et pour son compte, I'exécution du Contrat de Mandat L. 342-6 et de ses annexes pour la
réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés a son Installation.

6. Information mise a disposition des futurs Demandeurs de Raccordement

Avant de solliciter un raccordement au réseau public de distribution ou une évolution d’un raccordement
existant, le Demandeur peut vouloir évaluer le bon dimensionnement de son projet, le niveau de
complexité de raccordement du projet, les colts ainsi que les délais associés a cette opération.

En application des dispositions de I'article L. 322-8 du Code de I'énergie introduit par la loi LOM («...
fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires a un acces efficace aux réseaux, [...]
notamment en évaluant l'incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matiere d'insertion
des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et
hybrides rechargeables, d'aménagement urbain et de planification énergétique [..] »), EDF met a
disposition des Demandeurs les solutions suivantes.

6.1. Données énergétiques et réseaux

Les données énergétiques agrégées et réseaux sont accessibles librement et gratuitement par tout
citoyen sur les sites Internet suivants :

Pour la Corse, le site Internet est https://opendata-corse.edf.fr

Pour la Guadeloupe, le site Internet est https://opendata-guadeloupe.edf.fr
Pour la Martinique, le site Internet est https://opendata-martinique.edf.fr
Pour la Guyane, le site Internet est https://opendata-guyane.edf.fr

> > > >
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A Pour la Réunion, le site Internet est https://opendata-reunion.edf.fr
A Pour les lles du Ponant, le site Internet est https://opendata-corse-outremer.edf.fr/pages/home-
iles-ponant

Ces données sont dans un format simple, téléchargeable et réutilisable, grace a des outils informatiques
permettant leur réutilisation par tout acteur qui le souhaite.

Les données publiées sont des données de consommation et production, de description du réseau
d’électricité ou de panorama des énergies renouvelables. Elles sont utiles a des acteurs aussi variés que
des collectivités, des fournisseurs de services, des acteurs de la mobilité électrique, des associations, des
acteurs du marché de I'électricité, des chercheurs ou encore des citoyens, notamment afin de mieux
comprendre la transition énergétique, ses enjeux et ses implications.

Bien entendu, EDF protége les données a caractéere personnel (DCP) et les informations
commercialement sensibles (ICS). Les données de consommation et de production, par exemple, tiennent
compte des régles d’agrégation fixées par la réglementation. Aucune donnée individuelle d’'un client
particulier ne peut étre publiée en Open Data.

6.2. Simuler mon Raccordement en ligne

Pour les projets plus aboutis et de plus court terme, EDF propose la possibilité de simuler le raccordement
du projet directement depuis son Site Internet. Cette simulation est ouverte aux particuliers,
professionnels, entreprises et collectivités.

Ce simulateur a pour objectif de tester en ligne la réalisation d’un raccordement aux réseaux électriques
basse tension (BT) gérés par EDF aussi bien pour les raccordements en consommation et/ou en
production et pour des projets dont la maturité est déja bien avancée. Ce simulateur est basé sur des
algorithmes de calculs électriques et financiers utilisés par EDF, afin d’assurer une réponse la plus rapide
et la plus fiable possible.

Le résultat de cette simulation fournit un premier niveau d’analyse, notamment sur le niveau de
complexité du raccordement au RPD et sur les colts pour les raccordements simples. Le simulateur
permet de modifier des parametres de raccordement comme I'emplacement du raccordement, ou le
niveau de puissance pour alimenter le projet, afin de déterminer le scénario qui a la faisabilité technico-
économique la plus adaptée au besoin de l'utilisateur.

Néanmoins, cette simulation ne se substitue pas aux demandes de raccordement. Les résultats fournis
n’ont pas de valeur contractuelle et sont non engageants pour EDF.

A T'issue de la simulation, un rapport au format PDF est téléchargeable. Ce rapport PDF avec sa référence
unique associée a la simulation retenue, peut étre transmise par le Demandeur a son interlocuteur EDF
lors de sa demande de raccordement.

7. Déroulement de la procédure de raccordement

La prestation de raccordement s'étend de la demande de raccordement, adressée par le Demandeur a
EDF, jusqu’a la mise en service de I'Installation et comprend les 4 étapes détaillées ci-apres.

Tout Demandeur peut obtenir, auprés de I'agence de raccordement d'EDF du ressort territorial de
I'Installation a raccorder, des informations générales sur les conditions de réalisation et de facturation
des raccordements (déroulement de la prestation, structure des notes de facturation...).

L’ensemble de ces informations est également disponible sur le Site Internet d’EDF.

L'exécution de la prestation de raccordement par EDF comprend quatre étapes distinctes qui sont
développées dans les paragraphes suivants :

A Etape 1- Accueil et qualification de la demande de raccordement ;
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Etape 2 - Elaboration et acceptation de 'Offre de Raccordement et du Contrat de Raccordement,
d’Acces et d’Exploitation au réseau ;

Etape 3 - Réalisation des travaux et Mise a disposition du Raccordement ;
Etape 4 - Préparation a la Mise en Service de I'Installation.

> >

Cas particulier : certains projets ne nécessitent aucuns travaux de raccordement ; le Demandeur en est
notifié dans le portail raccordement (cf paragraphe 7.1.1). Le raccordement se déroule alors comme suit
:accueil-qualification (paragraphe 7.1 ci-dessous), envoi et signature du CRAE (paragraphe 7.2.5) et mise
en service (paragraphe 7.4).

En cours de procédure, les Demandeurs peuvent solliciter une modification de leur demande, dans ce
cas des frais de reprise d’étude seront appliqués selon les dispositions de I'article 8.

Le schéma synoptique général du déroulement de la procédure de raccordement figure en Annexe 1.

7.1. Etape 1- Accueil et qualification de la demande de raccordement

L’accueil comprend la délivrance d’informations générales en réponse aux sollicitations des Demandeurs
sur les conditions de réalisation et de facturation des raccordements (déroulement de la prestation, le
cas échéant role et contribution de la commune ou de I'EPCI compétent en matiére d’urbanisme,
structure des notes de facturation avec les seuils de Puissance de Raccordement entrainant des
conséquences sur le montant de la contribution...).

La qualification de la demande de raccordement permet a EDF, aprés échange éventuel avec le
Demandeur, de valider I'exhaustivité et la qualité des données nécessaires au traitement de la demande
de raccordement, ainsi que de convenir d'une date prévisionnelle de mise a disposition du raccordement,
tenant compte notamment de la date souhaitée de mise en service.

Le Demandeur peut indiquer dans la demande, son souhait de recevoir une Offre de Raccordement avec
délégation de maitrise d’ouvrage dans le cadre du L342-6. Par défaut, il conservera la possibilité d’exercer
cette option a partir du formulaire prévu dans la DTR tant qu’il naura pas signé une Offre de
Raccordement. Pour obtenir une Offre de Raccordement intégrant la délégation de maitrise d’ouvrage
apres avoir signé une Offre de Raccordement sans délégation, il devra abandonner la demande en cours
dans les conditions définies au 7.1.3.2 de la présente procédure, et procéder ensuite a une nouvelle
demande de raccordement.

Pour une Installation de Production de type photovoltaique, si le Demandeur souhaite bénéficier du
dispositif de l'obligation d'achat par EDF de I'énergie produite par lInstallation, la demande de
raccordement tient lieu également de demande de contrat d'obligation d'achat (cf. arrété tarifaire
d’obligation d’achat applicable). Dés la qualification de la demande de raccordement, le guichet
raccordement d’EDF transmet a I'Agence achat d’énergie, les éléments permettant notamment a cette
derniére d'établir, aprés la mise en service, le contrat d'achat d’électricité.

7.1.1. Accueil de la demande de raccordement

La dématérialisation du traitement des demandes de raccordement est un facteur de simplification et
d’amélioration de la qualité du service rendu aux utilisateurs du Réseau Public de Distribution (RPD)
d’électricité. Pour cela, EDF met a la disposition des Demandeurs depuis son Site Internet un portail
raccordement qui permet a chaque Demandeur de déposer une demande de raccordement. Ce portail
permet au Demandeur de gérer l'intégralité de son raccordement : il peut ainsi exprimer sa demande
tout en étant guidé, obtenir une offre de raccordement, payer en ligne, suivre I'avancée du traitement
de sa demande et rester en contact avec EDF.

La demande de raccordement doit étre obligatoirement réalisée sur le portail raccordement d’EDF.

Sont dispensés de cette obligation les Demandeurs particuliers ne disposant pas d’'un accés internet
et/ou n‘ayant pas de compétences liées a 'accés numérique et qui ne sont pas représentés par un
mandataire professionnel. Dans ce cas leur demande de raccordement peut étre transmise par voie
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postale a I'agence raccordement du territoire concerné sur la base d’'un formulaire ‘papier’ que le
Demandeur peut retirer en agence raccordement EDF ou de se faire envoyer par I'agence raccordement.

L’adresse postale du guichet raccordement dépend du territoire :

Agence Raccordement
Rue Marcel Paul, 20407 Bastia

Courriel sei-corse-aoc@edf.fr

Téléphone 08102012 34

Adresse postale

GRATC - Service raccordements

LCICESENCREIR |mmeuble Cascades - Place Frangois-Mitterrand, BP 1103, 97248 Fort-de-
France Cedex

sei-martinique-raccordements@edf.fr

Téléphone 0596 59 22 00

Martinique

Agence Raccordement

Technopole Audacia i Morne Bernard, 97122 Baie Mahault

Pour la COM de Saint -Martin : Route Colombe-Concordia, 97150 Saint-Martin
Archipel Pour la COM de Saint -Barthélemy : Public, 97133 Saint-Barthélemy

Guadeloupe
sei-guadeloupe-raccordements-particuliers@edf.fr

Saint-Martin : 05 90 87 50 30
Saint-Barthélemy : 05 90 29 80 81

Adresse postale

Téléphone

Agence raccordement électricité
N 4 rue Eliard Laude, CS 61069, 97829 Le Port Cedex
lle de la

Réunion sei-reunion-brt@edf.fr

Téléphone 02 62 428160

Adresse postale

Guichet raccordement
Boulevard Jubelin, BP 6002, 97306 Cayenne Cedex

sei-guyane-raccordements@edf.fr

Téléphone 05 94 39 64 60

Adresse postale

EDF SEI Agence Raccordement

Adresse postale . .
195 rue Ernestine de Trémaudan, BP10017, 29801 BREST Cedex

fle du Ponant y

Téléphone

Nota : Pour I'application du décret 2018-544 du 28 juin 2018, lors de sa demande de raccordement, le
Demandeur atteste qu'il n'a aucun projet déja raccordé, ni figurant parmi les Projets interclassés en
développement pour une Installation utilisant le méme type d’énergie, ayant le méme code INSEE de la
commune d'implantation que le site de production concerné, et appartenant a la méme société ou a une
société qui lui est liée au sens de l'article L 336-4 du Code de I'énergie.

Dans le cas contraire, le Demandeur indique le numéro de contrat ou de dossier de raccordement de ces
autres projets. Au vu des informations transmises par le Demandeur, EDF vérifiera si lesdits projets sont
raccordés ou a raccorder en BT sur le méme poste HTA/BT que celui dont reléve la demande de
raccordement en cours, et si la somme des puissances des installations dépasse 250 kVA, afin de
déterminer si ces Installations relévent ou non d'une facturation de quote-part dans le cadre des S2REnR.
Sont exclus de cette vérification les projets pour lesquels la demande de raccordement est antérieure a
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la date de publication du S2REnR concerné. La procédure applicable aux installations soumises a un
S2REnR est la note Enedis-NMO-RES_O29E version 1 disponible dans la Documentation Technique de
Référence d’Enedis publiée sur le site www.enedis.fr.

7.1.2. Recevabilité, complétude et qualification
7.1.2.1. Recevabilité de la demande de raccordement

La recevabilité consiste a vérifier que les conditions sont requises pour qu'EDF puisse procéder a
I'instruction de la demande de raccordement.

Les critéres de recevabilité de la demande de raccordement sont les suivants :

A La puissance installée de l'installation (voir sa définition en Annexe 2 ) est conforme a l'arrété du
9 juin 2020 :
0 <18 kVA en monophasé ;
0 =250 kVA en triphasé Basse Tension ;
A La Puissance de Raccordement souhaitée doit étre :
0 =36 kVA en triphasé, avec un déséquilibre maximal de 6 kVA entre deux phases ;
0 Ou = 6 kVA en monophasé ;
0 Et dans tous les cas < puissance installée sur le site ;

Nota : en cas de présence de plusieurs Installations de production desservies par le branchement
individuel, la Puissance de Raccordement souhaitée correspond a la somme de leurs puissances de
raccordement

A La conformité aux dispositions prévues & larticle 7.1.1 et notamment ['utilisation du portail
raccordement EDF ;

A Lutilisation du formulaire dédié & la puissance de raccordement souhaitée et au type
d’Installation a raccorder ;

Nota : les données portent sur l'identification du bénéficiaire, le projet a raccorder (nature, situation
géographique), le besoin en puissance électrique, et le planning de raccordement souhaité.

A La qualité de I'émetteur de la demande de raccordement. Si le bénéficiaire du raccordement a
habilité un tiers a réaliser la demande pour son compte, un mandat de représentation doit étre
joint a la demande de raccordement ;

La compétence territoriale pour instruire la demande de raccordement : si 'agence raccordement
sollicitée n’est pas territorialement compétente pour le raccordement concerné, elle informe le
Demandeur que sa demande n’est pas recevable et lui indique les coordonnées de l'entité
compétente (article 5.8) ;

La fourniture des piéeces justificatives (documents, informations, plans, photos, autorisations...)
nécessaires a l'instruction de la demande et précisées dans le Formulaire ;

L'unicité de la demande de raccordement : une seule demande de raccordement doit étre
adressée a EDF par Installation. Si EDF regoit deux demandes pour un méme site et pour le
raccordement de la méme Installation, la premiére demande recue est traitée et la deuxiéme est
déclarée non recevable. Le cas échéant, un échange avec le Demandeur ou le Producteur
permettra de lever I'éventuelle ambiguité ;

L'unicité de la demande reléve de la seule et totale responsabilité du Demandeur. EDF ne pourra
étre mis en faute si deux (ou plus) demandes de raccordement sont instruites pour une méme
Installation. Le cas échéant, le Demandeur assumera la totalité des préjudices causés et I'abandon
des demandes de raccordement instruites par erreur sera traitée selon les dispositions prévues
par la présente procédure.

Le champ d'application de cette procédure, défini au paragraphe 2, est respecté ;

La demande ne doit pas conduire a établir plus d'un contrat de type production (CRAE ou CACSI)
en aval d'un méme Point de Livraison (PDL).

)

>

> >

> >
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Toute demande ne respectant pas les critéres de recevabilité ci-dessus sera déclarée irrecevable et EDF
en informera le Demandeur dans les meilleurs délais.

7.1.2.2. Complétude du dossier

L’'examen de complétude consiste a s’assurer d’'une part de la complétude des documents administratifs
regus mais également que les données techniques contenues dans ces documents sont exploitables et
vont permettre a EDF de réaliser I'étude électrique et produire une offre de raccordement.

Si la demande de raccordement est incompléte, EDF en informe le Demandeur dans les meilleurs délais
en lui indiquant la liste de toutes les données et pieces manquantes et l'invite a les lui transmettre.

Le document administratif requis pour la qualification de la demande de raccordement est spécifique a
chaque type d’Installation :

A Pour les Installations soumises a permis de construire : une copie de la décision accordant le
permis de construire en cours de validité (notamment pour les projets éoliens de hauteur
supérieure a 12 metres), tel que mentionné a I'article R. 424-10 du Code de |'urbanisme, ou du
certificat prévu par l'article R. 424-13 du méme Code ;

Pour les Installations soumises a la déclaration préalable : une copie du certificat de non-
opposition prévu a l'article R. 424-13 du Code de l'urbanisme. Lorsque la Puissance de
Raccordement est inférieure ou égale a 6 kVA sur chaque phase, une copie du récépissé de dépdt
de la déclaration préalable est suffisante : le Demandeur devra attester au moment de la demande
de mise en service, qu'il dispose bien d'un certificat de non-opposition au projet, ou de I'accord
tacite de la mairie a l'issue du délai d'instruction de la déclaration préalable ;

>

>

Pour les Installations hydro-électriques :
o Ouvrage avec autorisation : autorisation préfectorale d’exploitation ou permis de
construire ;
o Ouvrages autres (fondés en titre, article 18 loi du 16 octobre 1919, etc.) : fourniture d'un
document permettant I'utilisation de la force de I'eau ou permis de construire ;

>

Certaines Installations ne nécessitent pas d'autorisation administrative particuliere : le
Demandeur le mentionne dans son dossier, EDF se réserve le droit de vérifier auprés de la mairie.

7.1.2.3. Qualification de la demande de raccordement

Suite aux vérifications visées au deux articles précédents, lorsque la demande de raccordement est
recevable et compléte, elle est qualifiée.

La date de qualification est fixée a la date de réception de la demande compléte par I'agence de
raccordement compétente ou a la date de réception de la derniére piece manquante.

EDF confirme au Demandeur que son dossier est complet, en précisant la date de qualification de sa
demande et le délai d’envoi de 'ODR. En cas d'absence de travaux de raccordement, ce courrier confirme
qu'il n'y a pas de frais de raccordement a régler et précise les conditions techniques a respecter ainsi
que celles préalables a la mise en service.

Dans le cas d'une obligation d’achat, EDF engage les démarches relatives au contrat d'achat de
I'électricité produite. Dans le cas contraire, c’est le Demandeur qui a la responsabilité d’engager les
démarches relatives au contrat d'achat de I'électricité produite.

Le Demandeur s’engage a avertir EDF de tout événement remettant en cause la validité des informations
communiquées et des documents transmis, et notamment en cas de retrait ou annulation des
autorisations administratives. A défaut, 'Offre de Raccordement devient caduque.

Si le Demandeur souhaite apporter des modifications a la demande initiale, la demande de modification
est traitée selon les dispositions de I'article 8.
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Cas particulier d’'une demande avec délégation de maitrise d’ouvrage au sens de I'article L. 342-6
du Code de I’énergie ou « Avenant L. 342-6 »

Dans le cas ou le Demandeur souhaite appliquer les dispositions de l'article L.342-6 du Code de I'Energie,
les critéres suivants devront étre respectés :

A Le Demandeur doit indiquer & EDF son choix d’application de I'article L. 342-6 du Code de I'énergie
dans le Formulaire de sa demande de raccordement initiale ou de facon ultérieure via la
messagerie du Portail Raccordement, sans pouvoir dépasser la date de fin de validité de I'Offre
de Raccordement prévoyant la réalisation des travaux par EDF ;

Le Demandeur ne doit pas avoir accepté une autre Offre de Raccordement prévoyant la
réalisation des travaux par EDF relative au raccordement de la méme Installation.

>

7.1.3. Régles de traitement des demandes de raccordement
7.1.3.1. Classement des demandes de raccordement et réservation de puissance

La solution de raccordement au RPD d’une Installation est dépendante de la puissance qu’elle nécessite,
de la capacité du Réseau Public de Distribution (RPD) a mettre a disposition cette puissance et également
du degré d’avancement des autres demandes de raccordement sur ce méme réseaul.

Du fait de réserve de puissance disponible limitée sur le RPD et pour permettre aux projets les plus
avancés de bénéficier de cette puissance, EDF classe les demandes de raccordement en vue de leur
traitement hiérarchisé : « File d’attente ». Pour cela il tient compte de l'ordre d’arrivée des demandes
completes.

Les demandes de raccordement sont donc classées, en vue de leur traitement par ordre chronologique
selon leur date de qualification notifiée au Demandeur. La puissance de raccordement est réservée
jusqu’a la MES de I'Installation, sous réserve des conditions énoncées au 7.1.3.2.

Les contraintes générées sur le Réseau Public de Distribution existant sont différenciées par domaine de
tension selon les regles suivantes :

A Toutes les Installations & raccorder dans le domaine de tension HTA affectent la capacité d’accueil
des réseaux existants des domaines de tension HTA, éventuellement HTB et peuvent générer des
contraintes par rapport a la puissance de raccordement du Poste Source concerné ;

A Toutes les Installations & raccorder dans le domaine de tension BT, affectent la capacité d’accueil
des réseaux existants des domaines de tension BT (y-compris la transformation BT/HTA) et
éventuellement HTA dans le cadre de I'alimentation d’un nouveau poste de distribution publique.

Ainsi, EDF gére une File d’attente par niveau d’ouvrage : réseau BT, poste de distribution publique
(HTA/BT), réseau HTA et Poste Source.

Le cas échéant, la présente procédure sera complétée par les dispositions prévues par la procédure
applicable aux installations soumises a un S2REnR (note Enedis-NMO-RES_029E version 1 disponible dans
la Documentation Technique de Référence d’Enedis publiée sur le site www.enedis.fr).

L'ordre dans lequel les projets sont interclassés par EDF peut étre modifié par décision de l'autorité
administrative compétente conformément a la législation en vigueur.

Dans le cas ou le Demandeur a notifié a EDF de son droit a bénéficier des dispositions de I'article L. 342-
6 du Code de I'énergie, avant expiration du délai de validité de I'Offre de Raccordement transmise
(prévoyant la réalisation des travaux de raccordement par EDF), le projet du Demandeur demeure dans
la File d’attente et la capacité d’accueil lui est réservée jusqu’a expiration du délai de validité de I'Avenant
L. 342-6 a I'Offre de Raccordement transmise (désigné par « Avenant L. 342-6 » dans la suite de ce
document).

7.1.3.2. Sortie du dispositif de réservation de puissance et restitution des capacités d’accueil
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EDF met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement et la capacité d’accueil est
remise a disposition d’autres projets dans les cas suivants :

A l'initiative du Demandeur, dans le cas :

> >

2

A

Ou il abandonne sa demande (déclaration écrite) ;

De recours de tiers relatif a I'autorisation d’'urbanisme correspondante au projet a raccorder
(déclaration écrite) ;

De retrait, suspension ou annulation de tout document nécessaire a la qualification de la
demande, notamment des documents administratifs visés aux paragraphes 7.1.2.1 et 7.1.2.2 joints
a la demande ;

De demande de suppression du raccordement.

A l'initiative d’EDF, dans le cas :

A

A

>

>

>

> > > > > I

p

> >

Ou les Ouvrages de Raccordement du Réseau Public de Distribution ne sont plus concédés a EDF
De retrait, suspension ou annulation de tout document nécessaire a la qualification de la
demande, notamment des documents administratifs visés aux paragraphes 7.1.2.1 et 7.1.2.2 joints
a la demande ;

En cas d'identification, a tout moment de la procédure de raccordement, d’'un manquement du
Demandeur aux dispositions de I'article 7.1.2 relatifs a la recevabilité et au contenu de la demande
de raccordement ;

D’absence d’acceptation par le Demandeur de I'Offre de Raccordement ou de I'avenant L342-6 a
I'ODR, dans les délais de validité ;

De fin de validité de l'autorisation d’urbanisme ou de I'autorisation administrative jointe a la
demande et en I'absence de demande de prorogation en bonne et due forme a cette date ;

De décision d’'une autorité administrative compétente ;
De modification de la demande de raccordement dans les cas décrits a 'article 8 ;

De non-réalisation des travaux d’accueil des Ouvrages de Raccordement, incombant au
Demandeur, contraignant ainsi EDF a reporter la date convenue de Mise a disposition du
Raccordement a une date supérieure a trois mois ferme apres I'acceptation de I'Offre de
Raccordement ;

De non-conformité des travaux d’accueil des Ouvrages de Raccordement incombant au
Demandeur et constatée a la date d’intervention d’EDF pour travaux, ou dans le cas ou le
Demandeur informe EDF de la non-réalisation des travaux d’accueil des Ouvrages de
Raccordement moins de 5 jours ouvrés avant la date prévue d’intervention d’EDF, contraignant
ainsi EDF a reporter la date d’intervention pour travaux. Le cas échéant, EDF pourra proposer une
nouvelle solution technique réalisable sans nouvelle programmation. Si cette solution n’est pas
acceptée, la demande sera cléturée ;

De demande d’un report du commencement des travaux de raccordement incombant a EDF au-
dela d’'un délai de trois mois aprés I'acceptation de I'Offre de Raccordement, sauf si le Demandeur
peut justifier d'une demande formelle de l'autorité judiciaire ou administrative compétente
d’arréter le chantier ou de ne pas mettre en service I'Installation ; EDF veillera a alerter lors de la
demande de report, ou au moins 1 mois avant la date d'échéance, du risque de restitution des
capacités d'accueil

De découverte de situations terrains non vérifiables par EDF au moment de I'établissement de
I'Offre de Raccordement impactant la solution technique (par exemple, nécessité d’'une extension
de réseau pour contourner un obstacle) ;

De suspension (telle que définie dans les conditions générales de I'offre de raccordement cf. SEI
REF 54 - CG) de la présente Offre de Raccordement d’une durée supérieure a trois mois ;

D’entrave a I'accés au chantier par EDF supérieur a 3 mois ;

Ou les travaux de raccordement d’EDF ne peuvent pas étre réalisés, pour des raisons non
imputables a EDF, dans les délais précisés dans les Conditions Particulieres ;
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A De résiliation du contrat permettant I'accés au réseau public de distribution de I'installation en
soutirage dans le cas du raccordement d’une installation de production en autoconsommation
partielle ou totale ;

De renonciation par le Demandeur a une nouvelle Offre de Raccordement dans le cadre d’une
révision de la présente Offre de Raccordement ;

De signature par les deux Parties d’'une nouvelle Offre de Raccordement. Dans ce cas, I'Offre de
Raccordement nouvelle prend effet a la date de sa signature et les dispositions de la DTR
s’appliquent dans leur ensemble et I'ancienne demande est résiliée ;

Ou l'Installation n’est pas mise en service deux ans aprés la mise en exploitation des ouvrages de
raccordement, sauf si le Demandeur peut justifier d'une demande formelle d'une autorité
judiciaire ou administrative d’arréter le chantier ou de ne pas mettre en service I'Installation ;

2

>

>

Les sommes déja versées sont le cas échéant remboursées dans les conditions du paragraphe 7.2.4.6.

S'il veut donner suite a son projet, le Demandeur devra déposer une nouvelle demande de raccordement,
sauf dans les cas prévus au paragraphe 8.

Dans le cas d'une Installation de Production de type photovoltaique souhaitant bénéficier du dispositif
de l'obligation d'achat par EDF de I'énergie produite par I'Installation, EDF informera I'Agence achat
d’énergie d'EDF de la restitution des capacités d’accueil, ce qui mettra fin a la demande de contrat
d'achat.

7.1.3.3. Traitement des demandes liées

Des demandes de raccordement sont considérées comme liées lorsque les Batiments (a défaut les
parcelles) d'implantation appartiennent a la méme personne (physique ou morale) et que les Installations
sont distantes de moins de cent (100) métres I'une de 'autre.

Nota : Une personne physique est toujours distincte d'une personne morale et Iindépendance des
personnes morales s'évalue au regard du contréle direct, indirect ou conjoint au sens des articles L. 233-
3 et L. 233-4 du Code du commerce.

Lors de sa demande individuelle de raccordement, le Demandeur atteste qu'il n'y a pas de demande(s)
de raccordement liée(s) a son projet, déposée(s) simultanément ou déja présente(s) dans la File d’attente
; dans le cas contraire, le Demandeur indique le numéro de contrat ou de dossier de raccordement de
ces autres projets. Sila demande de raccordement et les affaires liées ne concernent que des Installations
photovoltaiques demandant a bénéficier du dispositif d'obligation d'achat, EDF retiendra comme affaires
liées les "Affaires liées a la valeur Q et/ou au(x) document(s) d'architecte" demandées dans le portail
raccordement au titre de I'arrété tarifaire publié au Journal Officiel le 17 janvier 2024.

Dans tous les cas, a la réception d’'une demande compléte de raccordement, EDF peut vérifier I'existence
potentielle de projets liés.

Lorsqu’EDF regoit une demande de raccordement liée a une (ou plusieurs) demande(s) déja présente(s)
dans la File d’attente, EDF méne |'étude de raccordement et établit le périmétre de facturation de
I'opération en prenant en compte la somme des Puissances de Raccordement des demandes liées.

EDF en informe au préalable le Demandeur et Iui rappelle ces dispositions. Le Demandeur a alors la
possibilité d’abandonner I'ensemble des demandes pour déposer une demande de raccordement
groupée, conformément au chapitre 10.

Dans le cas contraire, les ODR des précédentes demandes sont maintenues et EDF émet pour la derniere
demande une ODR individuelle, subordonnée le cas échéant a la réalisation des affaires liées, mais qui ne
modifie pas la solution de raccordement de celles-ci.

En fonction de I'état d’avancement de la programmation ou de la réalisation des travaux de
raccordement relatifs a la (ou les) demande(s) précédemment déposée(s), EDF se réserve le droit de
suspendre la programmation ou la réalisation de ces travaux.
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